
  Die von der Stadtwerke Stockach GmbH gelieferte Wasserhauseinführung muss unmittelbar entlang der 
 Wand nach oben geführt werden. Der Abstand zwischen Wand und Leerrohr muss allseitig 0,15 m betragen.

  Im Außenbereich muss eine Gesamtüberdeckung von 1,2 m eingehalten werden.
 

Fundament

W
an

d

0,
5 

m

0,
15

 m

Fertige Ober�äche
im Außenbereich

Oberkante
Fertigfußboden

1,
2 

m

Fl
ex

-W
as

se
rh

au
se

in
fü

hr
un

g

0,
15

 m

0,15 m

Flex-
Wasser-
Hausein-
führung

Draufsicht

Stand 01/2017

 Ihr Ansprechpartner
Stadtwerke Stockach GmbH,  Martin Gau, Netzmeister Gas/Wasser
Ablaßwiesen 8,  Telefon  +49 7771/915-430  
78333 Stockach Fax   +49 7771/915-222 

Merkblatt für die Hauseinführung Wasser  bei nicht unterkellerten Gebäuden


